
szacht pionowy

PD1
PD1/1/3,4

PD1/1/1,2

PD1/1/5,6

PD1/1/9,10

PD1/1/7,8

PD1/1/11,12

PD1/1/15,16

PD1/1/13,14

PD1/1/17,18

PD1/1/21,22

PD1/1/19,20

PD1/1/23,24

PD1/2/3,4

PD1/2/1,2

PD1/2/7,8

PD1/2/5,6

PD1/2/9,10 PD1/2/11,12

PD1/2/13,14

PD1/2/15,16

PD1/2/17,18

PD1/2/19,20

PD1/2/21,22

PD1/2/23,24

PD1/3/1,2

PD1/3/3,4

PD1/3/5,6

PD1/5/9,10

PD1/5/7,8

PD1/5/11,12

PD1/5/1-6

PD1/4/19,20

PD1/4/23,24

PD1/4/21,22

PD1/4/15,16

PD1/4/17,18PD1/4/7-14

PD1/4/1,2

PD1/4/3,4

PD1/4/5,6

PD1/3/21,22

PD1/3/19,20

PD1/3/23,24

PD1/3/15,16

PD1/2/13,14

PD1/3/17,18

PD1/3/9,10

PD1/3/7,8

PD1/3/11,12

PD1/5/13PD1/5/14PD1/5/15PD1/5/16

PD1/6/1

PD1/6/2

PD1/6/3 PD1/6/4

PD1/6/5

PD1/6/6

PD1/5/17-20

PD1/5/21-22

przejście kablowe między kondygnacjami

opis punktów logicznych

LEGENDA:
Instalacja sieci strukturalnej

PDn/1/1 

szafa Punktu Dystrybucyjnego (42U) stojąca GPD/LPD 600x800

wentylacja 2W, oświetlenie
zasilanie z rozdzielni lub gniazdka 230VAC

gniazda 2xRJ45 kat.6A ekr.
 - montaż na wys. +0.3m (PL1), w wersji p/t na ścianie

wypust keystone kat 6A ekr dla kamery CCTV lub dla kontroli dostępu
  prowadzona w przestrzeni międzystropowej w korytarzach
korytko kablowe KBJ200H42/3 z przegrodą

  prowadzona w przestrzeni międzystropowej w korytarzach
korytko kablowe KCJ100H42/3N z przegrodą

gniazda 1xRJ45 kat.6A ekr.
 - montaż na wys. +2.5m (PL2), w wersji n/t na ścianie
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Budynek Urzędu Miejskiego w Łazach
ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy

INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ


